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TERMOVALORIZZAZIONE

Trieste

Padova

Potenzialità
nominale 612 t/die

600 t/die
Potenzialità
nominale
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Storia del Termovalorizzatore di Padova

completamento interventi migliorativi su linee 1 e 2;
messa a punto e collaudo funzionale in esercizio della linea 3

ACEGAS-APS SpA
Linee 1 + 2 + 
3

2010

interventi migliorativi su linee 1 e 2 con riduzione emissioni e aumento rendimento energetico; 
costruzione nuova linea 3

ACEGAS-APS SpA
Linea 1 + 
Linea 2

2007

sostituzione elettrofiltro con reattore e filtro a maniche Goretex su linea 1ACEGAS-APS SpA
Linea 1 + 
Linea 2

2005

entra in servizio per la prima volta in contemporanea alla 1,  anche la Linea 2 appena ricostruitaAPS SpA
Linea 1 + 
Linea 2

1999

1996: nuovo turbogruppo per recupero energia elettricaAMNIUPLinea 11996

sistema aggiuntivo con torre lavaggio e abbattimento mercurioAMNIUPLinea 11995

trattamento fumi: modifica sistema a secco (sostituzione calce con bicarbonato di sodio Neutrec)AMNIUPLinea 11991

1988: inizia il conferimento dei rifiuti ospedalieri a seguito ordinanza del Presidente della Regione 
Veneto n. 262/1988 con la quale vengono chiusi gli inceneritori incontrollati esistenti nei vari ospedali

AMNIUPLinea 11988

nuova linea 1 con: camera postcombustione; trattamento fumi con reattore a secco (calce) e 
elettrofiltro; produzione energia elettrica

AMNIUPLinea 11987

nuova linea 2 con trattamento fumi con torre lavaggio; senza produzione di energia elettrica
fino al 1975:
Comune PD
dal 1976: AMNIUP

Linea 21972

trattamento fumi con torre lavaggio
produzione energia elettrica

Comune di PDLinea 11965
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Certificazioni

Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

Certificazione Ambientala UNI EN ISO 14001

Registrazione EMAS dal 2002 per il termo PD



Divisione Ambiente

Il Termovalorizzatore di Padova

Maggio 2011

58837
61818

71624
75165

80074 80393
82702

63858

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rifiuti Termovalorizzati
Tonnellate anno

Linea 1 + 2

Linea 3 da 28 
maggio 2010

146560 t



Divisione Ambiente

Il Termovalorizzatore di Padova

Maggio 2011

23269
24827

29199 30193
32914

36558

32333

43556

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

M
W

h/
an

no

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Linea 1 + 2

Linea 3 da 28 
maggio 2010

Energia Elettrica Generata
Mwh / anno 75889 Mwh



Divisione Ambiente

Il Termovalorizzatore di Padova

Maggio 2011

La Nuova Linea 3
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La Nuova Linea 3
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La Nuova Linea 3

Inizio costruzione gennaio 2007

Area di cantiere linea 3

Linee 1 e 2 esistenti
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La Nuova Linea 3

Fine costruzione dicembre 2009
Avviamento a rifiuti 28-maggio-2010
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La Nuova Linea 3

Capacità nominale 300 t/die
(3000 kcal/kg)

Capacità Termica nominale griglia 43,6 Mw

Potenza Elettrica Installata 11,1 Mw

Predisposizione esportazione 28    Mw (fino a)

Per teleriscaldamento



Divisione Ambiente

Il Termovalorizzatore di Padova

Maggio 2011

La Nuova Linea 3
INCENERIMENTO E 
RECUPERO TERMICO
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La Nuova Linea 3

Fossa per l’accumulo dei rifiuti pari a 14.000 m 3

(garantisce un’autonomia max di circa 10-15 giorni)

Vengono ricevuti rifiuti 
urbani secchi tal quali

Rifiuti Specialie

(senza ulteriori lavorazioni)
(rientranti in particolari 
criteri di accettazione)
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La Nuova Linea 3

Il rifiuto viene caricato nella 
tramoggia ed attraversa il 
canale di carico 
(raffreddato con acqua) Raggiunge quindi la 

griglia di combustione 
dove avviene la 
termodistruzione del 
rifiuto generando energia 
termica

Griglia MARTIN Gmbh
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La Nuova Linea 3

La griglia, con il suo movimento, 
ha lo scopo di far avanzare il 
rifiuto per  la sua completa 
combustione

La particolare conformazione della 
griglia garantisce il continuo 
rimescolamento del rifiuto al fine 
termodistruggere completamente le 
parti combustibili
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La Nuova Linea 3

Diagramma di carico della griglia. Il forno può mar ciare stabilmente all’interno 
del diagramma



Divisione Ambiente

Il Termovalorizzatore di Padova

Maggio 2011

La Nuova Linea 3

Immediatamente al disopra 
della griglia di combustione 
inizia il recupero energetico.

Il forno è infatti costituito da 
pareti membranate di 
caldaia (zona radiante)

BANCHI DI CALDAIA LINEA 3 DURANTE LE FASI 
DI MONTAGGIO



Divisione Ambiente

Il Termovalorizzatore di Padova

Maggio 2011

La Nuova Linea 3

La caldaia è in grado di 
generare circa 51 t/h vapore 
surriscaldato a 390°C

Dopo circa 7500 h di marcia 
(prima della fermata di 
maggio 2011) la produzione 
di vapore era ancora 
superiore al 95% del valore 
nominale

La camera radiante è
protetta, nella prima parte, 
da piastrelle refrattarie

Nella seconda parte la 
camera radiante e protetta 
con un cladding di 
INCONEL 625 contro le 
aggressioni acide

Caldaia 
nuova

Dopo 1 anno 
di marcia
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Il calore generato dalla combustione dei 
rifiuti si trasforma
in vapore ad alta 
pressione ed alta 
temperatura.

Il vapore viene 
inviato in 
un’apposita 
turbina, viene 
lasciato 
espandere e 
mette in 
movimento la 
turbina stessa.

La turbina mette in movimento un 
alternatore che genera corrente elettrica
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La Nuova Linea 3

DEPURAZIONE FUMI
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La Nuova Linea 3

La depurazione dei fumi di combustione è particolarm ente spinta e si 
allinea alle BAT del settore. La depurazione è compl etamente a secco.

Doppio stadio di filtrazione con filtri a maniche in PTFE (fornitura GORE). 

Doppio reagente basico per l’abbattimento dei gas acidi.

Doppia iniezione di carbone attivo (PAC) per l’abbattimento dei 
microinquinanti.

Reattore catalitico (SCR) finale per l’abbattimento degli ossidi di azoto 
(NOx) e delle diossine (PCDD/PCDF).

I° Filtro a Maniche Calce + PAC

II°Filtro a Maniche Bicarbonato + PAC

In caso di fuori servizio del SCR è possibile abbattere gli NOx in post 
combustione (SNCR) attaverso un sistema dedicato.
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Le polveri ultrafini (PU) sono per convenzione part icelle di dimensione inferiore a 0,05 
� m (micrometri) cioè 0,05 millesimi di millimetro 

Sono state eseguite in settembre le prime misure di  polveri fini al camino della linea 3. Le misure son o state 
eseguite dal Laboratorio specializzato a livello na zionale per queste misure Ecoresearch di Bolzano 

Dai grafici di analisi sopra riportati si vede che in sostanza nell’aria ambiente lo strumento ha cont ato 8.352 
particelle al centimetro cubo; mentre nei fumi all’ interno del camino 913. Quindi più polveri ultrafini  nell’ambiente 
della cabina che non nel camino 

Poveri Ultrafini (NANOPOLVERI)
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MIX RIFIUTI CONFERITI
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La Nuova Linea 3

EFFICIENZA ENERGETICA LINEA3 

• 0,675 Mw / t rifiuto alimentato (potenza netta emessa in r ete)

Indice efficienza energetica secondo la formula pro posta 
dalla Direttiva 2008/98/CE

• Senza teleriscaldamento 0,48

• Con il massimo teleriscaldamento 0,80

• Con teleriscaldamento pari a 1/3 0,60
del massimo
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GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE


